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Außentemperatur Leistung Torschleier [kW]
Durchfluss Torschleier [LpM]
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Durchfluss & Leistung Tag 2

Ingenieurbüro Abakus

Dr.-Ing. Josef Graf

Inneberger Straße 20

D-87743 Egg

Tel.: 08333/932 17

Fax: 08333/952 12

E-mail: graf@simota.de

Internet: www.simota.de
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Daten des DWD f. 29.01.2011

Wetterstation ERDING

max. Temp: -1,5°C

Durchschnitt: -9,1°C

min. Temp.: -15,3°C

Sonne: 8,2h

Beginn : 29.01.2011 um 00:00 Uhr - Samstag
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